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JOSE MARIA VILLASANTE

Laboratorio de andlisis

= INFORME DE ENSAYO

INFORME N°: 260505233

(0) Identificacién: AYUNTAMIENTO CINCO CASAS - RED - CINCO CASAS - ALCAZAR

DE SAN JUAN - CR
(0) Naturaleza muestra: Agua de consumo humano
(0) Tipo de analisis: ACOM-CLM

(0) Toma de muestra: Cliente *

Cliente

AGUAS DE ALCAZAR, EMSA
CL RONDILLA CRUZ VERDE, 1
13600 ALCAZAR DE SAN JUAN
CIUDAD REAL

Envases con agua: PE 11 + Vidrio 250ml + Vidrio 100ml con
Descripcion de muestra: tiosulfato + Vidrio 100ml con NH4CI+ PET 0,5I estéril con
tiosulfato

(0) Fecha toma de muestra: 27/05/2026

Fecha recepcion: 27/05/2026 Fecha inicio analisis: 27/05/2026

Fecha Emisién : 16/06/2026 Fecha fin andlisis:

16/06/2026

INC.

Resultados (K=2) RD 3/2023

Parametros Acidos haloaceticos

55 Acidos Haloacéticos (HAH) (ug/L) | <4 | | 60 | LC-MS/MS /PNT-89
Ac|dodmromoacenco(ug/l_) ........................................... | ........... < 4 .......... | ....................... | ............ _| ...................... Lc|v|s/|v|5/PNT89 ......................

Ac|dod|c|oroacet|co(ug/l_) ............................................. | ........... < 4 .......... | ....................... | ............ _| ...................... Lc|v|s/|v|s/PNT89 ......................

Ac|c|o monobromoacet|co (ug/L) .................................... | ........... < 4 .......... | ....................... | ............ _| ...................... |_c|v|s/|v|s/PNT89 ......................

Ac| do . m onoc|oroacet|co (ug/L) ....................................... | ........... < 4 .......... | ....................... | ............ _| ...................... |_c|v| s/|v| s /PNT39 ......................

Ac.do t”doroacetlco(ug/u ............................................. | ........... < 4 .......... | ....................... | ............ _| ...................... |_c|v|s/|v|s/PNT39 ......................
Parametros Bacterioldgicos

Aerobios a 229C (Rto.) (UFC/mL) | 0 | | 100 | JUNE-EN I1SO 6222:1999
Bactenascohformes(Rto)(UFc/100m|_) ........................ | ............ 0 ............ | ....................... | 0| ................. /UNEEN|50930812014 .................

*c|ostr|d|umperfr|ngen5 (Rto)(UFc/loomL) ................ | ............ 0 ............ | ....................... | 0| ...................... /UNEEN|5014139 ......................

*co||fagossomat|cos(Rto)(UFP/loomL) ....................... | ............ 0 ............ | ....................... | 0|/UNEEN|50107052 .....................

Enterococosmtestma|es(Rto)(UFc/1oom|_) ................. | ............ 0 ............ | ....................... | 0| ................. /UNEEN|so 789922001 .................

Eschench.acol.(Rto)(UFc/loomL) ................................ | ............ 0 ............ | ....................... | 0| ................. /UNEEN|50930812014 .................
Parametros Fisico-quimicos
1,2-Dicloroetano (pg/L) | <1 | | 3 | GC/MS /PNT-22

Las observaciones estan fuera del alcance de la acreditacién.
Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

Entidad Colaboradora de la Administracién Hidraulica, n2 EC094/1

ég?%% Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripcion 12 CIF:B13347190

N°655 / LE1235

(*) Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

El informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de JOSE MARIA VILLASANTE S.L.

JOSE MARIA VILLASANTE, S.L. C/ Estacién, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714
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JOSE MARIA VILLASANTE
Laboratorio de andlisis
= INFORME DE ENSAYO
Informe NO°: 260505233 Cliente: AGUAS DE ALCAZAR, EMSA
Resultados
Pardmetros Fisico-quimicos
*Bromato (ug/L) <2 | 10| Cl /PNT-19
Cadmlo(ug/L) .................................................................. | ......... : 0,5 ......... | ....................... |5| ........................ e

CarbonoorgamcoTotal(COT)(mg/L) ............................. | ......... : 1,5 ......... | ....................... |5| ................... e

g totales(ug/L) .................................................. | .......... e | ....................... | .......... 50| ......................... ]

CIoratos(mg/L) ................................................................ | ......... : 10 ......... | ....................... | .......... . 7| ............................ T

CIorltos(mg/L) ................................................................. | ........ : 005 ........ | ....................... | .......... g 7| ............................ S

*Clorocomblnadore5|dual(mg/L) .................................. | ......... : 01 ......... | ....................... |2| ......................... ]

*Clorollbrere5|dual(mg/L) ............................................. | .......... : 5 .......... | ....................... | ............ : | ......................... ]

*Clorurodevmllo(ug/l) .................................................. | ........ : 015 ........ | ....................... | .......... . 5| ........................ o

cloruros(mg/L) ................................................................ | ........... s | ....................... | ......... 250| ............................ T S

CObre(mg/L) .................................................................... | ......... : 012 ......... | ....................... |2| ........................ e

CO|0r(mg/LenPt/C0) ...................................................... | ........... s | ....................... |15| ......................... ]

cOnductwudada209c(us/cm) ........................................ | .......... o | ....................... |2500| ................ e

Cromo(ug/u ................................................................... | ........... s | ....................... | .......... 25| ........................ e

*Eplclorhldrlna(ug/L) ...................................................... | ........ : 0,01 ........ | ....................... | .......... : ,1 | ........................ BT

FIuoruros(mg/L) .............................................................. | ........ : 0113 ........ | ....................... | .......... 1,5| ............................ T ST

Hlerro(ug/u .................................................................... | .......... s | ....................... | ......... 200| ........................ P

8 nd|cedeLangeI|er() ....................................................... | .......... . ,6 .......... | ....................... |0 ,50,5| ........................ e

- anganeso (ug/ L) ........................................................... | ........... o | ....................... | .......... 50| ........................ e

Mercuno(pg/u ............................................................... | ........ : 0125 ........ | ....................... | ............ : | ........................ e

quuel(ug/L) .................................................................... | ........... R | ....................... | .......... 20| ........................ e

Nltratos(mg/L) ................................................................ | ........... P | ......... o | .......... 50| ............................ s

Nltrltos(mg/L) ................................................................. | ........ : 0102 ........ | ....................... | .......... . ’5| ......................... ]

*OIor(ID) ......................................................................... | ............ s | ....................... | 3| ............................ o

*OX|dab|I|dad(mg/L) ....................................................... | ......... : 0,5 ......... | ....................... |5| ..................... o

pH(uds/pH) ..................................................................... | .......... . ,0 .......... | ....................... | ..... . ,'éu-mé',-ém“|mmmmm'r;;n'ié;{gié}}{é'tﬁ;}#-N'T'-c')é'p; ..................

PIomo(ug/L) .................................................................... | ........... s | ....................... |10| ........................ o

*Sabor(ID) ....................................................................... | ............ s | ....................... | 3| ............................ e

Semmo(ugﬂ_) .................................................................. | ........... e | ....................... | .......... 20| ........................ e

SOdIO(mg/L) .................................................................... | ........... o | ....................... | ......... 200| ........................ e

Squatos(mg/L) ................................................................ | ........... B | ....................... | ......... 250| ............................ T T

Turbldez(UNF) ................................................................ | .......... : 3 .......... | ....................... | ........... 4| .................... e

Uramo(ugm ................................................................... | ........... s | ....................... | .......... 30| ........................ e
Pardmetros Hidrocarburos Policiclicos Aromaticos
*S4 HPASs (ug/l) | <0,03 | o1 | GC/MS /PNT-11

(*) Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

Las observaciones estan fuera del alcance de la acreditacién.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

El informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de JOSE MARIA VILLASANTE S.L.
Entidad Colaboradora de la Administracién Hidraulica, n2 EC094/1

ég?%% Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripcion 12 CIF:B13347190

N°655 / LE1235

Pagina 2/5
JOSE MARIA VILLASANTE, S.L. C/ Estacién, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714




o=

JOSE MARIA VILLASANTE
Laboratorio de andlisis
= INFORME DE ENSAYO
Informe N©: 260505233 Cliente: AGUAS DE ALCAZAR, EMSA
Resultados
Pardmetros Hidrocarburos Policiclicos Aromaticos
*Benzo(b)fluoranteno (ug/L) | <0,03 | | - | GC/MS /PNT-11
*Benzo(gh|)per|leno(ug/l) .............................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | ............ _| ........................ GC/MS/PNTll .........................
e nzo( k) P ( pg/L) ........................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | ............ e | ........................ - /MS /PNT PR
*Indeno(123cd)p|reno(pg/|) ........................................ | ........ : 0,03 ........ | ....................... | ............ _| ........................ GC/MS/PNTll .........................
Parametros Plaguicidas
*Sn Plaguicidas totales (ug/1) | <0,05 | | 0,5 | GC/MS /PNT-11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/MS/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0’1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0’1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|Gc/|v|s/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||O,1|GC/MS/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||O,1|GC/MS/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|Gc/Ms/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|Gc/|v|s/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|Gc/|v|s/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|Gc/|v|s/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M5/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
G (|J.g/L) .............................................. | ........ - 0,03 ........ | ....................... | .......... . ’1 S | ........................ - /MS /PNT PR
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/MS/PNT11
.......................................................................................... | <0,03||0,1|GC/M$/PNT11
*MeUIcIorpmfos(ug/L) .................................................. | ........ : 0,03 ........ | ....................... | .......... . ,1| ........................ GC/MS/PNTll .........................

(*) Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

Las observaciones estan fuera del alcance de la acreditacién.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

El informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de JOSE MARIA VILLASANTE S.L.
Entidad Colaboradora de la Administracién Hidraulica, n2 EC094/1
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JOSE MARIA VILLASANTE
Laboratorio de andlisis
e INFORME DE ENSAYO
Informe N©: 260505233 Cliente: AGUAS DE ALCAZAR, EMSA
Resultados

Parametros Plaguicidas

*Metil-pirimifés (ug/L) | <0,03 | o1 | GC/MS /PNT-11

- O’ p_DDT (ug/L) .............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1 e | ........................ GC /MS /PNT 11 .........................

*0xy_c|ordano(ug/|_) ....................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1| ........................ Gc/Ms/pNTn .........................

*p’p_DDD(ug/L) ............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1| ........................ Gc/Ms/pNT11 .........................

*plp_DDE(ug/L) .............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ’1| ........................ GC/MS/PNTll .........................

- p , p_DDT (ug/L) .............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1 e | ........................ GC /MS /PNT 11 .........................

*pendmetahna (ug/L) ..................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ’1| ........................ GC/MS/PNTll .........................

*phosa|one(ug/|_) ........................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ’1| ........................ GC/MS/PNTll .........................

*p,razofos(ug/L) ............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ’1| ........................ GC/MS/PNTH .........................

*prometrma (ug/L) .......................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1| ........................ GC/MS/PNTH .........................

*5|maz|na (ug/L) .............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1 | ........................ GC/MS /pNT11 .........................

- 5u|fato _end05u|fan ( ug/L) .............................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1 e | ........................ GC /Ms /PNT 11 .........................

- Terbut, |az|na ( ug/L) ....................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1 e | ........................ GC /MS /PNT 11 .........................

- TerbUtr ma ( ug/L ) ........................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 , 1 e | ........................ GC /Ms /PNT 11 .........................

- TEtradO rvmfos (ug/L) .................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 , 1 e | ........................ GC /MS /PNT 11 .........................

*Trans_c|0rdano(ug/|_) ................................................... | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1| ........................ GC/MS/PNTH .........................

- Tr|ad|mefo n . (u g /|_) ........................................................ | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 , 1 e | ........................ Gc /MS /PNT 11 .........................

*Tnazofos(ug/L) .............................................................. | ........ < 0,03 ........ | ....................... | .......... 0 ,1| ........................ GC/MS/PNTM .........................
Parametros Sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas

*320 PFAS (1g/I) | <003 | | o1 | LC-MS/MS /PNT-0
*Audoperﬂuorobutanmco(pFBA)(ug/n ....................... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*Ac|doperﬂuorobutanosmfomco(p|:Bs)(ug/|) ............. | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*Ac|do perf|uorodecanosu|f0mco(pFDs) (ug/|) ............ | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/pNTgo ......................

*AC|dO perﬂuomdecano'co(PFDA)( ug/|) ...................... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/pNTgo ......................

*AC|dO perﬂuorOdOdecano Su|f0n|co (pFDos)(ug/” ..... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*AC|do perﬂuorododecanmco (PFDODA)(ug/” ............. | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/pNTgo ......................

*Aado perﬂuoroheptanoSu|f0n|co(PFHpS) ( ug/|) ........ | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... |_c|v|5/|v|5/pNT90 ......................

*Aadoperﬂuoroheptano,co(pFHpA)(ug/|) .................. | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... |_c|v|5/|v|5/pNT90 ......................

*Ac|do perﬂuorohexano,co (PFHXA)(ugﬂ) .................... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ -| ...................... |_c|v|5/|v|5/pNT90 ......................

- Ac, do p .é rﬂuorOhexa nosu| fomco ( p|:|.|x5) ( ug/| ) ........... | ....... < 0 ,0 05 ....... | ....................... | ............ s | ...................... LCM S/M 5 /PNT90 ......................

*Ac|doperﬂuorononanmco(pFNA)(ug/” ...................... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*Ac|doperf|uorononanosu|f0mco(pFNs)(ug/|) ............ | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*Ac|do perﬂuorooctanomo (pFOA)(ugﬂ) ....................... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*Ac|do perﬂuorooctanosuﬁomco (pFos)( ug/|) ............. | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

*Ac|doperﬂuoropentano,co(preA)(ug/” ................... | ....... < 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................

(*) Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

Las observaciones estan fuera del alcance de la acreditacién.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

El informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de JOSE MARIA VILLASANTE S.L.
Entidad Colaboradora de la Administracién Hidraulica, n2 EC094/1
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JOSE MARIA VILLASANTE

Laboratorio de andlisis

= INFORME DE ENSAYO

Informe N©: 260505233 Cliente: AGUAS DE ALCAZAR, EMSA

Resultados
Parametros Sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas
*Acido perfluoropentanosulfénico (PFPeS) ( ug/l) | <0,005 | | - | LC-MS/MS /PNT-90
*Ac|doperfluorotndecanosu|f0n|co(PFTr|s)(pg/l) ...... | ....... p 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT% ......................
*Ac|doperfluorotr|decano|co(PFTrDA)(pg/I) ............... | ....... p 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................
- Ac| do p e rfluoroundecano Su | fomco ( PFUnS)(pg/I) ..... | ....... p O ,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... o S/M ; /PNT% ......................
*Ac|do perfluoroundecano|co (PFUnDA)(ug/I) ............. | ....... p 0,005 ....... | ....................... | ............ _| ...................... LCMS/MS/PNT90 ......................
Pardmetros Trihalometanos/Volatiles
52 Tricloroeteno +Tetracloroeteno (ug/!) | <1 | | 10 | GC/MS /PNT-22
Z 4 : Tnhalometanos(THMs) (pg/l ) .................................... | .......... - 10 ......... | ....................... |1 O 0| ........................ o /MS/PNT P

Bromodmlorometano(pg/L) ........................................... | .......... ; 10 ......... | ....................... | ............ _| ........................ GC/MS/PNT22 .........................

B romoformo ( ug /L) ......................................................... | .......... - 10 ......... | ....................... | ............ _| ........................ - /MS/PNT P

C .I.(.) roformo(ug/l) ............................................................ | .......... - 10 ......... | ....................... | ............ _| ........................ o /MS/PNT S

lerom .c.) cI oromem n .c.) . ( ug/ L) ........................................... | .......... ; 10 ......... | ....................... | ............ _| ........................ - /MS/PNT P

Tetracloroete no (ug/L) .................................................... | ........... p 1 ........... | ....................... | ............ _| ........................ - /MS /PNT P

Tr|c| Oroeteno (ug/ L) ........................................................ | ........... p 1 ........... | ....................... | ............ _| ........................ - /Ms /PNT S

Resultados en microbiologia: de 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Los resultados reflejados en este informe se refieren sélo a la muestra identificada propiedad del cliente tal y como se recibié en el laboratorio. La informacién
marcada con (0) es facilitada por el cliente y el laboratorio no se hace responsable de esta ni estd amparada por la acreditacion.

Aprobado en José Maria Villasante, S.L. por José Maria Villasante (Director General).
Documento firmado electrénicamente en su formato digital. Autenticidad verificable utilizando el certificado de raiz de la Fabrica de Moneda y Timbre.

Observaciones

(*) Las actividades marcadas no estan amparadas por la acreditacion de ENAC.

Las observaciones estan fuera del alcance de la acreditacién.

Las incertidumbres de medida estan calculadas y a disposicion del cliente.

El informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion escrita de JOSE MARIA VILLASANTE S.L.
Entidad Colaboradora de la Administracién Hidraulica, n2 EC094/1

.SES%\ESS Inscrito en el Registro Mercantil de Ciudad Real, Tomo 305, Folio 125, Hoja CR 11.671, Inscripcion 12 CIF:B13347190

N°655 / LE1235

Pagina 5/5

JOSE MARIA VILLASANTE, S.L. C/ Estacién, 94. C.P. 13700 - Tomelloso (Ciudad Real) Tel. 926 506 714



		2026-06-16T11:11:45+0200
	74354062F JOSE MARIA VILLASANTE (R: B13347190)




